
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa konserwacji, serwisu, przeglądów 

technicznych oraz zapewnienia stałej opieki technicznej nad pięcioma windami (dźwigami 

osobowymi) trzy dźwigi znajdują się w budynku Szpitala przy ul. Armii Krajowej 2/4 , 05-800 

Pruszków, dwa dźwigi znajdują się w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Armii 

Krajowej 2/4 , 05-800 Pruszków. 

 

Parametry dźwigów: 

1. Dźwig osobowy 

Numer: N 312 703 1988 

Producent: WINDA WARSZAWA Sp. z o.o. 

Typ: osobowy 

Rok budowy: 2018 

Udźwig: 630 kg 

Umiejscowienie: Budynek Szpitala 

2. Dźwig osobowy 

Numer: N 312 703 1987 

Producent: WINDA WARSZAWA Sp. z o.o. 

Typ: osobowy 

Rok budowy: 2018 

Udźwig: 1600 kg 

Umiejscowienie: Budynek Szpitala 

3. Dźwig osobowy 

Numer: N 312 700 1722 

Producent: ZUD Warszawa/ELEKTROMOC Sp. z o.o. 

Typ: elektryczny SGA 

Rok budowy: 1988 

Udźwig: 1000 kg 

Umiejscowienie: Budynek Szpitala 

4. Dźwig osobowy 

Numer: N 312 701 9340 

Producent: WINDA WARSZAWA Sp. z o.o. 

Typ: hydrauliczny z napędem pośrednim 

Rok budowy: 2010 

Udźwig: 450 kg 

Umiejscowienie: Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

 



 

 

5. Dźwig osobowy 

Numer: N 312 701 8673 

Producent: WINDA WARSZAWA Sp. z o.o. 

Typ: elektryczny 

Rok budowy: 2010 

Udźwig: 1400 kg 

Umiejscowienie: Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

 

Usługi muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi 

w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, w szczególności: 

- Ustawą o dozorze technicznym 

- Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego 

- Dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) producentów urządzeń 

1. Konserwacja bieżąca 
Regularna konserwacja zgodnie z instrukcjami producenta, obejmująca m.in.: 

- Smarowanie, regulację i czyszczenie elementów mechanicznych, elektrycznych i      

elektronicznych 

- Sprawdzanie poprawności działania wszystkich zespołów urządzeń 

- Testowanie systemów bezpieczeństwa 

- Kontrolę i regulację drzwi kabinowych i przystankowych 

- Przegląd układów sterowania, napędowych i przeciwpożarowych 

2. Przeglądy okresowe i przygotowanie do badań UDT 
- Wykonywanie przeglądów miesięcznych, kwartalnych lub innych – zgodnie z wymaganiami                                               

UDT oraz dokumentacją techniczną 

- Przygotowanie urządzeń do badań okresowych i doraźnych prowadzonych przez UDT 

- Udział konserwatora w badaniach UDT 

- Usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli 

3. Usuwanie awarii 
- Usługa pogotowia dźwigowego przez całą dobę, z tym że w godzinach 2000 - 730 interwencja 

będzie podejmowana tylko w przypadku uwięzienia pasażerów w dźwigach 

- Przystąpienie do czynności naprawczych w ciągu 2-ch godzin od chwili powiadomienia 

przez Zamawiającego, za wyjątkiem okresu w godzinach nocnych 2000 - 730 , uwalniania ludzi 

uwięzionych w dźwigu całodobowo – czas reakcji 30 minut 

- Usuwanie usterek i awarii w sposób niezakłócający funkcjonowania Szpitala, z 

uwzględnieniem specyfiki obiektu medycznego 

 



4. Prowadzenie dokumentacji technicznej 

- Systematyczne prowadzenie książek konserwacji dźwigów 

- Dokumentowanie wszystkich wykonanych czynności serwisowych 

- Zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości, zużycia elementów, 

konieczności przeprowadzenia remontów i wymian 

- Prowadzenie ewidencji zgłoszeń i interwencji 

 

5. Materiały eksploatacyjne i części zamienne 

- Drobne materiały eksploatacyjne (smary, drobne elementy do regulacji itp.) są wliczone w 

cenę 

- Części zamienne i większe elementy wymienne będą rozliczane odrębnie na podstawie 

akceptacji wyceny przez Zamawiającego 

 

6. Wymagania wobec Wykonawcy 

- Uprawnienia UDT w zakresie konserwacji dźwigów 

- Personel o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji usług 

- Doświadczenie w obsłudze urządzeń transportu bliskiego w obiektach medycznych lub o 

podobnym przeznaczeniu 

- Wszelkie odstępstwa techniczne lub sytuacje zagrażające bezpieczeństwu użytkowników 

muszą być zgłaszane niezwłocznie Zamawiającemu 

- Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego raportowania przeprowadzonych działań 

 
 

 


